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ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 05.01.22 Analyseperiode: 05.01.22 - 12.01.22

2022-286-1 Drikkevann (Hamar) 05.01.22   - 05.01.22Tatt ut: 
115 RutholenSted: 

DR)

Ullensaker drikkevannGjelder: 

Parameter MetodeResultat GrenseverdiEnhet Måleusikkerhet
Kimtall 22°C NS-EN ISO 6222Ikke påvistHA) kde/ml 100
Koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1<1HA) kde/100ml 0 0 - 2
E.coli NS-EN ISO 9308-1<1HA) kde/100ml 0 0 - 2
Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2<1HA) kde/100ml 0 0 - 1
pH  ved 19-25°C NS-EN ISO 105238.1HA) 6,5 - 9,5 ±0,2
Temperatur ved pH-måling*) 23.2HA) °C
Turbiditet NS-EN ISO 7027-10.55HA) FNU ±0.066
Jern, Fe*) SS-EN ISO 17294-2:2016.283) µg/l 200 ±1.3

2022-286-2 Drikkevann (Hamar) 05.01.22   - 05.01.22Tatt ut: 
135 OSLSted: 

DR)

Ullensaker drikkevannGjelder: 

Parameter MetodeResultat GrenseverdiEnhet Måleusikkerhet
Kimtall 22°C NS-EN ISO 62221HA) kde/ml 100 1 - 1
Koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1<1HA) kde/100ml 0 0 - 2
E.coli NS-EN ISO 9308-1<1HA) kde/100ml 0 0 - 2
Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2<1HA) kde/100ml 0 0 - 1
pH  ved 19-25°C NS-EN ISO 105238.1HA) 6,5 - 9,5 ±0,2
Temperatur ved pH-måling*) 23.1HA) °C
Turbiditet NS-EN ISO 7027-10.38HA) FNU ±0.046
Jern, Fe*) SS-EN ISO 17294-2:2011083) µg/l 200 ±1.5

2022-286-3 Drikkevann (Hamar) 05.01.22   - 05.01.22Tatt ut: 
108 HovinfjelletSted: 

DR)

Ullensaker drikkevannGjelder: 

Parameter MetodeResultat GrenseverdiEnhet Måleusikkerhet
Kimtall 22°C NS-EN ISO 62223HA) kde/ml 100 2 - 4
Koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1<1HA) kde/100ml 0 0 - 2
E.coli NS-EN ISO 9308-1<1HA) kde/100ml 0 0 - 2
Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2<1HA) kde/100ml 0 0 - 1
Lukt*) Intern1HA)

Smak*) Intern1HA)

pH  ved 19-25°C NS-EN ISO 105238.1HA) 6,5 - 9,5 ±0,2
Temperatur ved pH-måling*) 23.2HA) °C
Fargetall (etter filtrering) NS-EN ISO 7887 - C<2HA) mg Pt/l
Turbiditet NS-EN ISO 7027-10.29HA) FNU ±0.035
Konduktivitet 25 °C NS-ISO 788810.9HA) mS/m 250 ±1.09
Jern, Fe*) SS-EN ISO 17294-2:2011683) µg/l 200 ±2.4
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2022-286-4 Drikkevann (Hamar) 05.01.22   - 05.01.22Tatt ut: 
109 Kløfta RASted: 

DR)

Ullensaker drikkevannGjelder: 

Parameter MetodeResultat GrenseverdiEnhet Måleusikkerhet
Kimtall 22°C NS-EN ISO 62221HA) kde/ml 100 1 - 1
Koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1<1HA) kde/100ml 0 0 - 2
E.coli NS-EN ISO 9308-1<1HA) kde/100ml 0 0 - 2
Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2<1HA) kde/100ml 0 0 - 1
pH  ved 19-25°C NS-EN ISO 105238.2HA) 6,5 - 9,5 ±0,2
Temperatur ved pH-måling*) 23.2HA) °C
Turbiditet NS-EN ISO 7027-13.4HA) FNU ±0.410
Jern, Fe*) SS-EN ISO 17294-2:20148083) µg/l 200 ±72

2022-286-5 Drikkevann (Hamar) 05.01.22   - 05.01.22Tatt ut: 
113 NordkisaSted: 

DR)

Ullensaker drikkevannGjelder: 

Parameter MetodeResultat GrenseverdiEnhet Måleusikkerhet
Kimtall 22°C NS-EN ISO 6222Ikke påvistHA) kde/ml 100
Koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1<1HA) kde/100ml 0 0 - 2
E.coli NS-EN ISO 9308-1<1HA) kde/100ml 0 0 - 2
Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2<1HA) kde/100ml 0 0 - 1
Lukt*) Intern1HA)

Smak*) Intern1HA)

pH  ved 19-25°C NS-EN ISO 105238.1HA) 6,5 - 9,5 ±0,2
Temperatur ved pH-måling*) 23.3HA) °C
Fargetall (etter filtrering) NS-EN ISO 7887 - C<2HA) mg Pt/l
Turbiditet NS-EN ISO 7027-1<0.10HA) FNU
Konduktivitet 25 °C NS-ISO 788811.0HA) mS/m 250 ±1.10
Jern, Fe*) SS-EN ISO 17294-2:2015.383) µg/l 200 ±1.3

2022-286-6 Drikkevann (Hamar) 05.01.22   - 05.01.22Tatt ut: 
110 KombibyggetSted: 

DR)

Ullensaker drikkevannGjelder: 

Parameter MetodeResultat GrenseverdiEnhet Måleusikkerhet
Kimtall 22°C NS-EN ISO 62226HA) kde/ml 100 4 - 8
Koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1<1HA) kde/100ml 0 0 - 2
E.coli NS-EN ISO 9308-1<1HA) kde/100ml 0 0 - 2
Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2<1HA) kde/100ml 0 0 - 1
pH  ved 19-25°C NS-EN ISO 105238.1HA) 6,5 - 9,5 ±0,2
Temperatur ved pH-måling*) 23.4HA) °C
Turbiditet NS-EN ISO 7027-10.11HA) FNU ±0.013
Jern, Fe*) SS-EN ISO 17294-2:2016.183) µg/l 200 ±1.3

2022-286-7 Drikkevann (Hamar) 05.01.22   - 05.01.22Tatt ut: 
122 Borgen VPSSted: 

DR)

Ullensaker drikkevannGjelder: 

Parameter MetodeResultat GrenseverdiEnhet Måleusikkerhet
Kimtall 22°C NS-EN ISO 62221HA) kde/ml 100 1 - 1
Koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1<1HA) kde/100ml 0 0 - 2
E.coli NS-EN ISO 9308-1<1HA) kde/100ml 0 0 - 2
Clostridium perfringens NS-EN ISO 14189<1HA) kde/100ml 0 0 - 2
Lukt*) Intern1HA)

Smak*) Intern1HA)

pH  ved 19-25°C NS-EN ISO 105238.1HA) 6,5 - 9,5 ±0,2
Temperatur ved pH-måling*) 23.3HA) °C
Fargetall (etter filtrering) NS-EN ISO 7887 - C<2HA) mg Pt/l ±0.2
Turbiditet NS-EN ISO 7027-10.71HA) FNU ±0.085
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2022-286-8 Drikkevann (Hamar) 05.01.22   - 05.01.22Tatt ut: 
136 GrønvoldSted: 

DR)

Ullensaker drikkevannGjelder: 

Parameter MetodeResultat GrenseverdiEnhet Måleusikkerhet
Kimtall 22°C NS-EN ISO 6222Ikke påvistHA) kde/ml 100
Koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1<1HA) kde/100ml 0 0 - 2
E.coli NS-EN ISO 9308-1<1HA) kde/100ml 0 0 - 2
Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2<1HA) kde/100ml 0 0 - 1
pH  ved 19-25°C NS-EN ISO 105238.1HA) 6,5 - 9,5 ±0,2
Temperatur ved pH-måling*) 23.2HA) °C
Turbiditet NS-EN ISO 7027-10.28HA) FNU ±0.034
Jern, Fe*) SS-EN ISO 17294-2:2016.183) µg/l 200 ±1.3

*) SGS Norway er ikke akkreditert for denne analysen < betyr: Mindre enn
HA) Analysen er utført av SGS Hamar
83) Levert av SGS - Linkøping  ISO17025:2018  SWEDAC 1006

DR) Grenseverdier etter Drikkevannsforskriften 

Med hilsen

Ingeborg Tønseth
Kunderådgiver

 

Kopi til
Mapgraph PDF (E-post)
Ø.Gulbrandsen2.pri vars dagtid (E-post)
S.A.Kværner 1.pri varsl dagtid (E-post)
T.K.Muri 3.pri varsl dagtid (E-post)
Gurusoft PDF (E-post)

Måleusikkerhet for kjemiske analyser fra undeleverandør oppgis vid förespørsel.

Informasjon om hvilken avdeling som har utført de enkelte analysene oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

For opplysninger om måleusikkerheten for akkrediterte mikrobiologiske analyser av næringsmidler og fôr ta kontakt med laboratoriet.

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene slik mottatt. Rapporten må ikke offentliggjøres annet enn i sin helhet uten skriftlig tillatelse.

Angitt måleusikkerhet er beregnet med en dekningsfaktor k=2.
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